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CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA DURANTE EL

MES DE JUNIO ANO 2022

Aguas de Malambo, cumpliendo con la Resolucién 2115 de 2007, emanado del Ministerio de la Proteccion
Social, suministré durante el mes de junio de 2022 en el municipio de Malambo - Atlantico agua apta para
el consumo humano, con las siguientes caracteristicas organolépticas, fisico- quimicas y bacterioldgicas del
promedio ponderado de la red de distribucion:

Promedio Parametros Organolépticos

Parametro

Valor exigido por Ministerio de Proteccion Social. Res. 2115 de

Calidad Promedio

2007 Suministrada
Olor Aceptable Aceptable
Sustancias Flotantes Ausentes Ausentes

Promedio Parametros Fisico - Quimicos

Parametro Unidades Valor exigido por Ministerio Proteccion | Calidad Promedio
Social. Res. 2115 /07. Suministrada

Alcalinidad Total mg/l CaCO3 <100 mg/I 61.96
Aluminio mg/L AL3+ <0,2 mg/l 0.095
Cloro Residual Libre mg/l CI2 0,3-2,0mgl/l 1.10
Cloruros mg/l Cl- <250 mg/l 12.19
Color Verdadero UpPC <15 UPC 5

Dureza Total mg/l CaCO3 30 a 160 mg/l 60.97
Hierro mg/l Fe <3 mg/l 0.061
Nitratos mg/l N-NO3 <10 mg/l 0.319
Nitritos mg/l N-NO2 <0,1 mg/l 0.004
pH UND 6,5 -9,0 und. 7.49
Sulfatos mg/l SO4 <250 mg/l 8.07
Turbiedad NTU <2 NTU 0.87

Porcentaje Ace

ptabilidad Bacteriolégica

Parametro

Unidades

Valor exigido por Ministerio Proteccién
Social. Res. 2115 /07.

Calidad Promedio
Suministrada

Coliformes Totales ,

UFC /100 cm3

Ausencia

Ausencia

Coliformes Fecales/

UFC /100 cm3

Ausencia

Ausencia

P
VICTOR GAREIA’AGUIRRE
Jefe d€ operacion y mantenimiento
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.

Aguas de Malambo - NIT 900.409.332-2

Calle 12 No. 14-40, Malambo - Atlantico, Colombia

Teléfono (055) 3760606
http://www.aguasdemalambo.com



http://www.aguasdemalambo.com/

